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Gedurende een aantal jaren zijn de uitkomsten van enkele in de praktijk gebruikte 
gascellen met elkaar vergeleken. In deze vergelijking werden in het seizoen 1963-1964 
vier verschillende systemen betrokken: ' 
1. extern gekoelde gascel zonder stralingsscherm; 
2. extern gekoelde gascel met stralingsscherm; 
3. intern gekoelde gascel met een centraal geplaatste koeler; 
4. intern gekoelde gascel met een tegen één wand geplaatste koeler. 
Voor de vergelijking werden Jonathan appels gebruikt afkomstig van een bedrijf. Deze 
werden in gelijke hoeveelheden over de proefcellen verdeeld, waarbij de kisten in elke 
cel zo werden geplaatst dat een gedeelte dicht bij de koeler of de koude wand, op enige 
afstand hiervan en zover mogelijk er vanaf kwam te staan. 
Na de beëindiging van de bewaring in het seizoen 1963-1964 leverde de sortering de 
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De verschillen in uitkomsten moeten voornamelijk worden toegeschreven aan het 
vóórkomen van bruine schilverkleuringen op de appels uit de extern gekoelde cellen, vooral 
in de stapels die dicht tegen de koude wand hadden gestaan. 
In de intern gekoelde cellen trad deze bruinverkleuring vrijwel niet op. Wel was de 
uitdroging bij dit systeem iets groter, voornamelijk in de bovenste kist van elke stapel waar 
dit veel slappe vruchten tot gevolg had. Overhet algemeen waren de vruchten in deze cel 
aan het einde van de bewaring iets minder stevig. Om deze uitdroging te beperken ver-
dient het aanbeveling de verdampertemperatuurniet beneden -3°C (af te lezen op de m a -
nometer) te laten dalen. 
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